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Type Esco eller
tilsvarende
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Hydrant med kappe
“Bergen modell”

=

=1

Topplate

'rlﬁ-._i.

T K

Dersom det er krav til hydrant,skal
hydrant med kappe “Bergen modell”
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benyttes innenfor de gamle bygrenser
(fer kommunesammenslutningen) unntatt
Fyllingsdalen. Forgvrig benyttes hydrant
type gronn Esco eller tilsvarende der det

settes krav til hydrant.

Hydranter skal vare av knekkbar type.

Avlgp ledes til overvannsledning
eller terreng



