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Krav til elektrosveis av rør og rørdeler i polyetylen PE  
1. Generelle krav  

Kravene nedenfor gjelder elektroveis av rør og rørdeler av materialet polyetylen (PE) til bruk 
på vann- og avløpsnettet. Dette inkluderer PE-rør med PP-kappe, både med og uten 
diffusjonstett lag. 
 
PE-rør eller -deler skal bare sveises sammen med PE-materiale, og med lik SDR-klasse. 
Elektrodelen skal ha lik eller bedre (lavere) SDR enn delene som sveises.  
 
Speilsveis skal brukes som sveisemetode for PE-rør og rørdeler. Ved inntrekking eller 
utblokking kan elektromuffe brukes ved tilkobling mot kum. Bruk av elektrosveis skal avtales 
skriftlig med VAV. 
 
Enhver bedrift/organisasjon/person som påtar seg sveisearbeid på vann- og avløpsnettet i 
Oslo kommune plikter å gjøre seg kjent med og tilfredsstille alle krav til skjøting i denne 
norm. De skal også imøtekomme en eventuell teknisk revisjon utført av VAV eller den VAV 
engasjerer. 
 
VAV skal varsles minimum 24 timer før sveisearbeidet påbegynnes. 
 
Ved uoverensstemmelser gjelder krav og bestemmelser i denne norm foran dokumenter det 
er henvist til. 
 

2. Krav til stedet hvor sveis foregår 
Stedet skal være tørt, ryddig og tilrettelagt for utførelse av sveis.  
 
All sveising skal foregå i telt eller container for å hindre at støv, fuktighet, sollys, varme, kulde 
og vind påvirker sveisen.  
 

3. Krav til rør og rørdeler som skal sveises 
Rør og rørdeler som sveises skal være i henhold til kapittel 5.6, kapittel 6.7 og kapittel 7.7. 
Elektrodelen som benyttes skal være gyldig for rørets SDR-klasse og godkjent av rør- og/eller 
rørdelprodusenten. 
 

4. Krav til sveiseoperatør/utførende 
Alle som utfører sveiseoperasjon på rør og rørdeler, skal være sertifisert og inneha et gyldig 
sertifikat for den aktuelle sveisemetode, aktuelle materiale og aktuelle dimensjon som skal 
sveises. Sertifikatet skal være i henhold til en av følgende ordninger: 

• NS 416 Operatører for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE) og 
polypropylen(PP) 

• DS 2383 Svejsning af plade, rør og beholdere i plast – Certifisering af plastsvejsere 
 

5. Krav til sveiseutstyr 
Maskiner godkjent av elektrodelprodusent skal benyttes.  
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Maskiner for elektrosveis skal være kalibrert hvert år og i henhold til maskinprodusentens 
anbefaling.   
 

6. Krav til dokumentasjon før utførelse av sveis 
Før utførelse skal følgende sendes VAV: 

• Dokumentasjon på gyldig sveisesertifikat til sveiseoperatør. 
• Dokumentasjon på kalibrering av sveiseutstyr. 
• Sveisekvalifisering på aktuell dimensjon, materiale og produsent. 

 
7. Krav til kontroll før sveis 

Utførende skal som minimum sjekke følgende før sveis utføres: 
• Punktene ovenfor. 
• Det aksepteres ikke riper eller skader i sveiseflatene. 
• Rørendene skal være plane og vinkelrett på røraksen 
• Endekrymp skal ikke forekomme i elektrodelens sveisesone. 
• Ovalitet skal være innenfor anbefalinger/krav fra elektrodelens produsent. 
• Sveiseflatene skal være fri for forurensning som fuktighet, støv, smuss, fett og spon. 

Fuktighet i sveisesonen kan fjernes ved bruk av varmluft. Åpen flamme skal ikke 
benyttes. 

• Oksidsjiktet på sveiseflatene skal fjernes med roterende skrapeverktøy 
• Sveisemaskinens temperaturføler skal være plassert/innstilt slik at den registrerer lik 

temperatur med de deler som blir sveist, og med det sikrer at faktisk temperatur på 
sveisedelene reflekteres i forvarmingstiden. 

• Har elektrodelprodusent satt en grense for minimumstemperatur ved sveis skal 
denne overholdes. 

• Sveiseflatene skal ha lik og jevn temperatur. 
• Rørene og rørdelene skal være oppspent i egnet verktøy og ingen avvinkling tillates.  
• Innstikksmerker og avskrapning av oksidsjikt skal være synlige  

 
8. Krav til sveiseparametere 

Sveiseparametere for aktuell elektrodel skal gis av strekkoden på delen. Denne skal være 
kompatibel med rørets sveiseparametere. 
 

9. Akseptkriterie visuell bedømmelse 
Følgende visuell bedømmelse skal være tilfredsstilt for å oppnå godkjent sveis: 

• Gyldighetsområde til muffe og sadel skal dekke rørets og rørdelens SDR-klasse 
• Synlige innstikksmerker 
• Synlig område hvor oksidsjikt er fjernet 
• Ingen avvinkling mellom to rørlengder 
• Indikatortappene skal være aktivert og synlige (i «utpoppet» posisjon) ved fullført 

sveis 
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Rørledninger sveist med elektromuffer skal inspiseres med videokamera innvendig og 
videoen skal dokumentere hele skjøtens omkrets. Følgende krav skal være tilfredsstilt for å 
oppnå godkjent sveis: 

• Det skal ikke være synlige kobbertråder i skjøten. 
• Det skal ikke være synlig utflytende plastmateriale i skjøten. 

  
10. Akseptkriterie destruktiv test 

Etter godkjent visuell bedømmelse av sveis kan VAV kreve destruktiv test av sveisen. 
Følgende skal da tilfredsstilles: 

• For uttak av prøvestykker skal en lengde på minimum 250mm på hver side av 
elektromuffen kappes ut. 

• VAV sender prøven til godkjent laboratorium i henhold til EN ISO/IEC 17025 for 
følgende test: 

i. Makroskopisk prøving i henhold til NS-EN 12814-5. 
ii. Avrivningsprøving i henhold til ISO 13954. 

 
11. Krav til dokumentasjon etter utførelse/Krav til sveiselogg 

Alle skjøter/sveiser skal dokumenteres med VAV sin Sveiselogg for elektrosveis. 

Bilder av identifiserbar sveis og video fra innvendig inspeksjon skal legges ved sveiselogg som 
godkjennes av VAV. 

12. Krav til trykktest av sveis 
Rørledning med sveis skal trykktestes i henhold til Kapittel 5.17 og tilfredsstille de krav VAV 
setter til trykktest. 
 

13. Krav til prekvalifisering av sveis (prosedyresveis) 
En sveisekvalifisering skal utføres for hver rørdimensjon, rørprodusent, elektrodelprodusent, 
råmateriale og SDR-klasse benyttet. Sveiseparametere fra punkt 8 skal benyttes. En 
sveisekvalifisering skal som minimum omfatte tester beskrevet ovenfor. Resultatene fra 
denne kvalifisering skal sendes og godkjennes av VAV iht akseptkriteriene i denne norm. 
 
Dersom sveisekvalifisering ikke eksisterer skal en kvalifisering utføres med prosjektets 
materiale på entreprenørs bekostning. Dette arbeidet skal utføres før sveis starter. 
 

14. Avvik 
Ved eventuelt avvik fra kravene ovenfor skal VAV varsles skriftlig og avviket skal være 
sporbart for ettertiden. 
 

15. Endelig godkjenning av sveis 
Ledningsstrekket er godkjent når alle punktene ovenfor er oppfylt. 

 

http://www.va-norm.no/wp-content/uploads/2018/08/Vedlegg-298-Logg-elektrosveis-05-06-2018.pdf

