
 

 

Manoverhuset  med ratt kan plasseres i 2 ulike posisjoner, som vist nedenfor. 

Anbefalt montering som A. 

 

Rattplassering A: Gir og ratt kommer på høyre side av vannledningen.(I strømningsretning.) 

Rattplassering B: Ventilen kan snues 180o.Gir og ratt kommer på venstre side av vannledningen 

 

Ønsket rattplassering oppgis på arrangement tegningen. 

 

Ventilspindel ( i spjell ) plasseres alltid vannrett for å hindre at sand, etc. trenger inn i opplagrene. 

 

Ventilen plasseres fortrinsvis slik at tetningsringen for spjellet kan skiftes uten å demontere 

ventilen.Tetningsringen ligger i spjellet, og er sikret med låsering mot utblåsing. 
 
Rattplassering A 

 
 

 
 

Rattplassering B 
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