
A4
 f
or

ma
t

.

.

.

.

.
DATOREVIDERING GJELDER

.
REV.

REV.

124 .
VEDLEGG. NR.

Prinsipptegning med brannstender
.
Plassering av brannventil i kum med kjegle
BRANNVENTIL

.

KONT

.

.

.

.

.

.

Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune.

A

B

D
C

.

.

.

.

.

.

PRO

.

.

.

.

.

.
.

MÅLESTOKKTEGNER/DAK KONTROLL (KONT)PROSJEKTERENDE (PRO)

DATO

NAVN

02.01.2018

Morten Kristensen

02.01.2018

Marianne Davidsen

02.01.2018

Eivind Åsnes

AutoCAD SHX Text
n min.

AutoCAD SHX Text
Skjev kjegle

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
Mål i mm.

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
1600

AutoCAD SHX Text
Med stige, l min= 500

AutoCAD SHX Text
Uten stige, l min= 400

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
VL

AutoCAD SHX Text
DREN

AutoCAD SHX Text
Asfalt


	Sheets and Views
	Layout1


