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Brannkum Brannbil

Hus

I omrader hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking, ma det vaere trykkvann eller apen vannkilde.
Tilstrekkelig mengde slokkevann ma veere lett tilgjengelig uavhengig av arstiden.

Folgende ytelser ma minst vaere oppfylt for vannforsyning utenders:

1. Brannkum/hydrant ma plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei.
2. Det ma veere tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes.
3. Slokkevannskapasiteten ma veere:
a. Minst 20 I/s 1 smahusbebyggelse
b. Minst 50 I/s, fordelt pa minst to uttak, 1 annen bebyggelse
4. Apne vannkilder ma ha kapasitet for 1 times tapping.
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