
Prinsipptegninger og beskrivelse av stikkledninger inn i kum 

Tilknytting til kommunalt nett skal skje i kummer. Tilknytting skal også være i samsvar med «Standard 

Abonnementsvilkår for tilknytting til kommunalt VA anlegg» for kommunen. 

Der plassen i kummen er tilstrekkelig, skal kombiflens eller manifoil brukes for stikkledninger. 

Det skal monteres stoppekran i kum for hvert enkelt hus og merkes med adresse på hvite 
plastplater med svart skrift. Stikkledningen skal være av 32mm PE eller større. Mulige løsninger 

vises på standard tegning. 

Løsning med kombiflens tilpasset 6 stikkledninger 

Eventuell tilkopling utenom kum skal godkjennes av VA ansvarlig i kommunen. 

Alle kommunale og private stikkledninger fra anboring/stikkledningskummer og til innvendig 

stoppekran skal være av type Rør i rør som er utskiftbare. Røret skal bestå av følgende kvaliteter. Det 

indre røret skal være av PE SDR11. Ytterrøret skal være av PE SDR 17. 


