Redt 2110 mm PVC-U Trekkerar

Jordkabel,

50mm? kobbertrad
Ny 300 AF #800 kumlokk m/ ramme Drenering av kum
PVC-U SN8 monteres hvis det ikke

| bygges nedstigningshus. Ny 315 AF Grenrar 110 PVC -
o PVCSN 8 \
R — RN /G |7/ — -
/

|
Jordkabel filknyttes |
til armering ‘

Avlufting
Se detajl nr.7

Ny 200 VL
dukFitt

/

\Understattelse \
/'Se detajl nr. 2

—T T

2 =
\ (l{zeso Gitterris
A\

Understattelse

Unyerstettelse
: Pl stodel
Se detajl nr. 2

‘ Plassering av trykkgivere
" PT2IPT2A
| Temmin:
" av ledning,
avtapping av klor,

se detaljnr.6

< = —THIEIET —— - =
N il
T 7 ! ] - =3
. 7/
| / Understettelse| z‘yszolg vt
Stengt Se detajinr.2 ! Kt
« | ventil |
. s
trykkgivere PT1, PT1A I\ Jordkabel titknyttes
! til armering

Nedstigningshus -~

,,,,, J T
Jordkabel,

50mm? kobbertrad

Plan ny mélekum MK

_J

Gult 2110 mm PVC-U Trekkerer
for signalkabel

Henviser til tegnings av
Nedstignings huset

Eksisterende terren
/ ca. 80,10 moh - antatt

Innstept luke

eller tilsvarende

Isolasjon XPS, t=50

Plasttrusk

eller tilsvarende
Isolasjon XPS, t=!
eller tilsvarende

eller tilsvarende -
Jordkabel, ~
50mm? kobbertréd
Plassering av

trykkgivere PT1, PT1A

Avlufting .

Ny 150 VL SJK

i,,,,%,,

7 ®~—_Jordkabel,
S0mm’ kabbertrdd

plasttrusk

Omstep for .

Drent

Plassering av
trykkgivere PT2, PT2A

Vannavvisende sjikt 5

“_Vannavvisende sjikt

Platon ekstra eller tilsv.

SIKA injektofleks HP
eller tilsvarende

Platon ekstra eller tilsv.
SIKA injektofleks HP

Understattelse //

Se detajl nr.2
Tegn. nr.47834

eller tilsvarende

\_Temming,

avtapping av klor
Understatte. Se detalj

SnittB-B SIKA injektofleks HP
eller tilsvarende
D PROSJEKTERENDE (PRO) TEGNER/DAK KONTROLL (KONT) MALESTOKK
DATO 02.01.2018 02.01.2018 02.01.2018
C NAVN“sMorfen Kristensen  |.. Marianne Davidsen Eivind Asnes )
B MALEKUM VANN
o o
A Eksempel pa malekum vann
Prinsipptegning
e VEDLEGG NR. REV.
‘ .3_‘{% Oslo kommune 1 2 6
REV. REVIDERING GJELDER PRO |[KONT| DATO % Vann- og avlepsetaten

AL forma’r|



AutoCAD SHX Text
%%UPlassering instrumenttavle

AutoCAD SHX Text
Ny 300 AF PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Grenrør 110 PVC

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Plan ny målekum MK 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Drenering av kum

AutoCAD SHX Text
Ny 315 AF  PVC SN 8

AutoCAD SHX Text
Ny 200 VL duktilt

AutoCAD SHX Text
Ø650 Gitterrist

AutoCAD SHX Text
Plasttrusk L=400

AutoCAD SHX Text
Ny 200 VL duktilt

AutoCAD SHX Text
%%USnitt B - B

AutoCAD SHX Text
Henviser til tegnings av Nedstignings huset

AutoCAD SHX Text
maks. 400

AutoCAD SHX Text
min.300

AutoCAD SHX Text
Grenrør 110 PVC

AutoCAD SHX Text
Drenering av kum

AutoCAD SHX Text
Til 315 AF

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL SJK

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL SJK


	Sheets and Views
	Layout1


