
 

 
Eksisterende anlegg 
 

Ved tilknytning til eksisternde kanalanlegg                            
Skal det kjernebores for rørgjennomføring i 
Kumvegg/kanalvegg 
 
Det skal benyttes pakninger tilpasset rørtypen 
                                
Pakningstyper:   Forsheda F911 – COMBI 
                             Forsheda F910 – AR, eller 
                             tilsvarende. 
 
 
 
Forsheda F911 – COMBI                                                                  
Settes inn fra innsiden og 
Trykkes inn til pakningens 
Største diameter står jevnt 
Med yttervegg. Pakningen 
«strappes» til røret på ut- 
Siden av veggen. 
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B      TILKOBLING STIKKLEDNING TIL EKSIST. KANAL 
Tilkobling stikkledning til eksisterende anlegg 

Kjerneboring ved tilknytning til eksisterende kanalanlegg 
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