
 

 
 

Arbeidsoperasjoner som er mest aktuelle i den sammenheng er sammenkobling av rørene,  

dvs montering / demontering. Det må settes av plass både til selve arbeidsoperasjonen,  

men også tas hensyn til at det skal være mulig å få på plass bolter/ muttere og lignende. 
 
 

 
 
 

DN L DN L 

80 100 500 190 

100 110 600 200 

125 110 700 230 

150 120 800 250 

200 120 900 250 

250 140 1000 280 

300 140 1200 310 

400 170   
 
L = skruelengde + skruehode + flenstykkelse 
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