TEKNISK VA -NORM

STANDARD VANNKUM Vedlegg nr. 14

Skien kommune

Sist revidert: 05/07-17

Prinsippskisse for vannkum med materialliste
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MATERIALLISTE MED BESKRIVELSER
Posisj Antall Type rerdel ND %I.nl.mum Materiale kn 0! lgﬁse— Merknad
1 1| Flensekryss PN 10 Epok:
m/brannventilavstikk | 150 ukt.stj. i

2 1| Brannventil 100 PN 10 Dukt.stj. Epoksy

3 4| Sluseventil 150 PN 10 [Dulkt.stj. Epoksy

4 7| Flensemuffe 160 PN 10 Dukt.stj. Epoksy

5 3| Duc stj.rer 150 PN 10 Dukt.stj. §‘:ﬂ‘/"‘““

8 3| Mellomring 150 PN 10  [Dukt.stj. Epoksy

7 4| Stuzeventil 11/2" PN 10 Messing

a 2| Muffe 150 PN 10 |Dukt.stj. Epoksy

9 1| Muffe 100 PN 10  [Dukt.stj. Epoksy

10 1| Sluseventil 100 PN 10 IDulkt.stj. Epoksy

1 5| Flensemuffe 100 PN 10 |Dukt.stj. Epoksy

12 1| Due stj.rer 100 PN 10  |Dukt.stj. izié?le‘lll““lt_

13 1| Mellomring 100 PN 10  |pukt.stj. Epokay

14 2| Bend 90° 100 PN 10  |Dult.stj. Epoksy

15 2| Bend 11° 150 PN 10  [Dukt.atj. Epoksy

e §. Se lokalt vedlegg i VA—normen
1 1| Forankring for flens |150/150| py g9 |Duktstj Epoksy oyt 5.11, Forankring
17 1] Reduksjonafl 150/100] PN 10 |pukt.sti | Epoksv




