TEKNISK VA - NORM

SPRINKLERKUM Vedlegg nr. 15

Skien kommune

Sist revidert: 05/07-17

Prinsippskisse for vannkum til sprinkelanlegg 1
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Eventuellt forbruksvann-{ Til sprinkelanlegg
[Posisj Anh.l.i'l‘nn rerdel ND um Materiale m" lnﬂl'— Merknader
! . nral?g::n.nmuuﬂm 200*150 PN 10 ipuie.st;. Epokay
2 1| Brannventil 100 PN 10 |Dukt.stj. Epoksy
a3 2| Sluseventil 200 PN 10 |+ Epoksy
4 2| Flensemuffe 200 PN 10 lIh.kL.q Epoksy
[ 2| Duc stj.rer 200 PN 10 IbukLitj. gm.k/llfllt—
8 2| Mellomring 200 PN 10 IDukuq Epoksy
” 3| Sluseventil 2" PN 10 | Messtng
8 2| Muffte 200 PN 10  [Dukt.stj. Epoksy
9 1| Mufte 150 PN 10 [Dukt.stj. Epoksy
10 1| Sluseventil 150 PN 10  |Dukt.stj. Epoksy
11 1| Flensemuffe 150 PN 10  |Dulkt.stj. Epoksy
12 !| Due stjrer 150 PN 10 [Dukt.stj. gm‘/‘umt-
13 1| Mellomring 150 PN 10 [Dukt.stj. Epoksy
14 1| Rer 63 PN10 PE 80\100 §DR 11 PN 1d
16 2| Sluseventil g" PN 10 Messing
16 1 Ti 2 “ea3 PNI0 | Messi
17 1 |overg.ansats it FAY PN10 Messing
%k :: ; glu‘:.,.nm 150- PN 10  Ppukt.stj. Epoksy | NB! Heyrelukket m/ratt
2 Jtll asatsnippel 2 PN1O Messing

21 1| Uniklikk for flens 200 PN 10 Dukt.stj.| Epoksy




