VL-Sprinkel
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1. 21600 IG-kum med bunn. Utsparing 700 x 700

2.  Monftering av avlepsrer og VA-stop

3. Pdstep over avlgpsledning

L. Kjerneboring for forbruksvann og montering av VL-gods og steping av

forankringskloss for ventil-T.

5. kasse step for forankring av vannledningsgods og avlep.
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1.	ø1600 IG-kum med bunn. Utsparing 700 x 700 ø1600 IG-kum med bunn. Utsparing 700 x 700 2.	Montering av avløpsrør og VA-stop Montering av avløpsrør og VA-stop 3.	Påstøp over avløpsledning Påstøp over avløpsledning 4.	Kjerneboring for forbruksvann og montering av VL-gods og støping av Kjerneboring for forbruksvann og montering av VL-gods og støping av forankringskloss for ventil-T. 5.	kasse støp for forankring av vannledningsgods og avløp.kasse støp for forankring av vannledningsgods og avløp.
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