
Ø 600 Stigerør
sort OV, rødbrun SP

Pukk 8 - 16 mm

40 - 80 mm asfalt

650

Komprimert
fundament
min. 150 mm

SNITT A - A

A
A

PLAN

OVERVANN/SPILLVANN

ANMERKNINGER :

Dersom det skal være inspeksjonskum, bruk kun rettløp. Ved forgrening bruk inspeksjonskum med avvinkling.

Det kan benyttes PP bunnseksjon av type WAVIN m/ tilhørende materiell el. tilsv.

Lokk: Odin lokk med 3 låsarmer og helt tette spetthull, isapropp, NSTTV3L, NRF nr. 3303844 el. tilsv.
Lokket skal ha kommunes logo og merkes med bokstav S - Spillvann / O - Overvann

Ledningsdimensjoner og retningsforandringer varierer.

Gjenfylling med pukk 8 - 16 mm rundt kummen.

Langbend skal benyttes ved retningsendring.

Pukk 8 - 16 mm

Pukk 8 - 16 mm

Spylekum i PP

Teleskop rør
m/inv. pakning
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