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Prinsipp av arrangement
Rørarrangement med 2 RV og vannmåler (VM)
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Rørarrangement med 2 RV og vannmåler (VM)
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1.	VM = elektromagnetisk måler VM = elektromagnetisk måler 2.	Rettstrekning VM Rettstrekning VM 5 x d + 50mm før vannmåler 3 x d + 50mm etter vannmåler 3.	Rettstrekning utføres i stål Rettstrekning utføres i stål 4.	Trykkgivere PT (PT1/1A for lavtrykk og PT2/2A for høytrykk) Trykkgivere PT (PT1/1A for lavtrykk og PT2/2A for høytrykk) 5.	SS sandsamler monteres før RV SS sandsamler monteres før RV 6.	RV reduksjonsventil (2 stk. samme DN)RV reduksjonsventil (2 stk. samme DN)
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