
Endringslogg VA-norm 10.01.20 

Endringer markert med gult 

Kap. 3.11 

3.11.5 Avstand til private VA-ledninger 

Hovedregel er at kommunal og privat ledning ikke skal ligge i samme grøft. 

Når spesielle forhold krever avvik fra dette, skal det være minimum 1,0 m avstand mellom rørveggene for de to rør. 

Private stikkledninger for vann til og med DN 65 (medierør) lagt rør i rør, tillates lagt inntil 30 cm (horisontal lysåpning) 
fra kommunal vannledning. Hvis det legges flere ledninger lagt rør i rør skal de stripses sammen. 

 


