
 

 
 
Pumpestasjoner, måle- og reduksjonsventilkummer og vannkummer 
 
 

 
 
 
Minimumsavstand 
 

DN D A B 

    Minimumsavstand 

80 200 300 800 

100 220 310 810 

125 250 325 825 

150 285 343 843 

200 340 370 870 

250 400 400 900 

300 455 428 928 

400 565 483 983 

500 670 535 1035 

600 780 590 1090 

700 895 648 1148 

800 1015 708 1208 

900 1115 758 1258 

1000 1230 815 1315 

1200 1455 928 1428 

    

DN = nominell diameter   

D = Diameter flens   

A = avstand senter rør til OK golv  
B = avstand senter rør til YK vegg (ikke rundkum) 
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