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Kum for Sprinkelanlegg
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Malekum 1
For lednigner ®75mm og sterre
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Malekum 2
For lednigner ®75mm ogq sterre

Tilbakeslagsventil Vannmaler IP67

Dobbeltmuffel/
lopemuffe
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Varig merking/preget plastskilt
skal monteres pd topp spindelforlemgere

Baio eller tilsvarende teleskopisk brannhydrant
med smuss og vrisikring, spindelforlenger
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Flensemuffe

Mellomring med kuleventil sluseventil

og plugg

Malekum 3
For lednigner #50-63mm

Tilbakeslagsventil

Vannmaler IP67

PE krage

Elektromuffe

NB. Ma forankres for
opptredene krefter

Baio med pakning, gripering (strekkfast sikring),
muffe med vrisikring og stettehylese (PE)

Anboringsklammer
/ med gjengefri stuss
ZAK eller tilsvarende
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