
STEINFANGKUM og kum m/stoppekran - Snitt
Høgde topp terreng

Kum med stoppekran SteinfangkumBunn overløp må monterast min. 2x
diameter over topp rør i rettløpskum

Frå bebyggelse
Bend

Dim. = innløpsrør PS

Mot pumpestasjon

STEINFANGKUM og kum m/stoppekran - Plan

Rettløpskum

Bend
Mot pumpestasjon

Overløp til resipient
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Bunn overløp må monterast min. 2x
diameter over topp rør i rettløpskum

PE-KUM

DN25 PE 100 SDR 11
Perforert i kum
Til pumpestasjon
Luftblåser i pumpestasjon

DN25 PE 100 SDR 11
Perforert i kum
Til pumpestasjon

Dato:
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Tegn. nr:

Tegnet av:

Arkformat:

VA-Norm Sunnmøre
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