
DN100 SLAMSUGERØR
3000

LUFTING 400

LAUX KOBLING Ø110 FOR KABLER

STRØM INN

DN40 MUFFE FOR
DRENERING

KL 12:00

400

1" ISIFLO
FOR VEGGVASKER

DN80 UTLØP
KL 12:00

Ø32 FOR AVLØP VASK

1000

Ø32 TREKERØR
FOR RETUR

VAKUUM
Ø160 INNLØP

KL 21:00
SIDEFORSKJØVET 200mm

VANN INN

SLANGE

40
0

18
0

24
00

VAKUUM PUMPE

Dato:

Målestokk:

Tegn. nr:

Tegnet av:

Arkformat:

VA-Norm Sunnmøre

NORMTEIKNING
Utforming av tørroppstilt
avløpspumpestasjon - Plan

MS

17.10.2018
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