
DN80 VANNMÅLER

DN80 RENSEPLUGG

OPPHØYET LUKE

DN80 SLUSE

DN80 TBSLV

Nivå -0,1

TERRENG
Nivå +0,00

VEGGVASKER
TILPASSES UNDER
PRODUKSJON

DN150 INNLØP
KL 21:00
M/SKSPV OG
SKUMSKJERM

Nivå -2,45

Nivå -3,82

Nivå -3,74

GULV STASJON
Nivå +0,1

STØPT DEKKE

2" KULEVENTIL
UNION
2" AVS 24V/60

UNION

Ø1600
DN80 UTLØP
KL 12:00
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Dato:

Målestokk:

Tegn. nr:

Tegnet av:

Arkformat:

VA-Norm Sunnmøre

NORMTEIKNING
Utforming av tørroppstilt
avløpspumpestasjon - Snitt

MS

17.10.2018
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