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HENVISNINGER:
FORANKRINGSL@SNING, SE TEGN. NR: 221
SNITT A-A MIN. AVSTAND 50mm MELLOM TOP GULV 0G LAVESTE FLENS
VANNKUM PLASSTOPT
PLAN

Eldre atmatur , ingen servisventil, ukjent
forankring
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MIDLERTIDIG LOSNING NY ARMATUR | EKSIST. KUM
1. Atmatur demonteres. 1. Det monteres ny atmatur type
2. Det monteres mellomring med ett eller AVK KOMBIKRYSS / AQUOSUS /
to uttak for bypass. HAWLE COMBIFLEX ELLER TILSV.
/ Alternativ blindflens m/uttak. 2. Rardeler stgpejern tilpasses eksist. rar
3. Bypass PE tilkobles. 0g gods.
4. Stempling mot flens eller kumvegg.
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LISTE OVER RORDELER STOPEJERN PN10

POS| BESKRIVELSE DIM. ANT.| MERKNADER
1 | FLENSEMUFFE TILSV. 1| WAGA / SUPA MAXI ELLER TILSV.
2 | MELLOMRING M/2" AVSTIKK TILSV. 1
3 | BLINDFLENS TILSV. 1
4 | ALBUE TILSV. 1
5 | TIPUNION 63mm x 2" TILSV. 1
6 | BLINDFLENS M/2" GJENGE TILSV. 1
7 | 1882 OVERGANG TILSV. 1
8 | NODVENDIGE BOLTER OG PAKNINGER FOR KUMMEN | HHT. KOMMUNALE RETNINGSLINJER

VL 100-200 mm SJG

OV 150-200 mm
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LISTE OVER RORDELER STYPEJERN PN10

POS| BESKRIVELSE DIM. ANT.[ MERKNADER
1 | VENTIL-T / VENTILKRYSS TILSV. 1| AVK KOMBIKRYSS / AQUOSUS / HAWLE COMBIFLEX ELLER TILSV.
2 | FLENSER@R TILSV. 1| LENGDE TILPASESS
3 | FLENSEMUFFE TILSV. 1| WAGA /SUPA MAXI ELLER TILSV.
4 | INNBYGGINGSSTYKKE TELESKOPISK TILSV. 1 | HAWLE VARIO ELLER TILSV.
5 [ 1882 OVERGANG TILSV. 1
6 | NGODVENDIGE BOLTER OG PAKNINGER FOR KUMMEN | HHT. KOMMUNALE RETNINGSLINJER

Meters

TEGNFORKLARING:

EKSIST. BETONG PLASST@PT q

EKSIST. BETONG PREFAB.

NY BETONG PLASSTOPT

PRODUKTER, MATERIALER, UTF@RELSE OG KVALITETEN | HENHOLD TIL

KOMMUNENS VA-NORM 0G GODKJENTE PLANER.

A | Prinsipptegning JMIG FB 10.08.2020
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