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Avstandskrav i kummer 
 
 

1. Stengeventil  
2. Mellomring med stuss og ventil 
3. Spareflens (alternativt: flensemuffe) 
5. Muffe 
6. Ventil-T / Ventilkryss med overgang 

til brannventil 
7. Evt. lufteventil 
8. Brannventil 
9. Kumringskjøt m/pakning 
10. Evt stige 
11. Kumlokk m/ramme 
12. Understøtting/forankring 
13. Forankring 
14. Drenering 

 
Dimensjonerende mål: 
amin = 150 mm 
bmin = 150 mm 
cmin = 500 mm 
dmin = 1200 mm 
gmin = 500 mm 
imaks = 500 mm 

 
 
 

Dersom det er topplate: 
e fmin 

        0 mm    850 mm 
    100 mm  1000 mm 
    200 mm 1050 mm 
≥ 400 mm 1100 mm 

Dersom det er kjegle: 
Ø hmin 

1200 mm 600 mm 
1400 mm 700 mm 
1600 mm 800 mm 
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