PLAN
Alternativ A

Til AF eller drenering i grunnen.

WaStop

(Min. lengde for bend
385 mm)

O
7 Dreneres i groft / terreng

NB! (Alternativ A)

Naér drenering ikke kan tilkobles et overvannsanlegg,

skal kummen dreneres i groft eller til &pent terreng. Da ma
tilbakeslagsventil pa drensledningen vurderes.

Ved utlep til terreng ma rattesperre monteres.

Ved tilkobling
AF - WaStop

PLAN
Alternativ B

NB! (Alternativ B)

For kummer som er beregnet pa utspyling og/eller mottak av
renseplugger, skal dreneringsledningen dimensjoneres.
Nivé pa topp OV ma ikke veere hoyere enn niva pa innvendig bunn VK.

Ved tilkobling til AF alltid WaStop

SNITT

For monteringsprinsipp
av kum-topp henvises

OVL O dren
<160 160
<250 160
>250 200

det til tegning nr. FK-404

Ved tilkobling
AF - WaStop

(Min. lengde for bend
385 mm)

ov ~
9
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