Tilbakeslagssikring
Myktettende.
Vaskekategori avklares
med VA-ansvarlig.

Kum iht. VA milje blad 112
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Ledningsmateriale fra muffe-T til sprinkelkum
skal veere samme som hovedledning.

Kommunal

__________________ Privat

Tegn.dato: 05.07.2021

FARDER Rev dato
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Malestokk.:  1:50 (A4)

TILKOBLING SPRINKLERANLEGG Tegnar
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