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Stottehylse

PLAN

SJIK/PVC

Stattehylse

Privat stoppekran

32 - 63 PE

;
\ Stattehylse

Setningsledd

O

Tilkobling k1. 12

ANMERKNING STIKKLEDNING:

Muffespiss med 2" gjengeavstikker Tyton el.tilsv.

Anboringsventil type Vulkan kuleventil, el.tilsv.

Ujevn setning tas opp gjennom to albuer (setningsledd).

Det skal kun benyttes gjengede deler.

Det skal brukes hamp og gjengepasta.

Stikkledning for vann skal utstyres med peilebdnd, eller jordingstrad av
kobber eller kobberveld. Er boligens el-anlegg jordet til vannledningen,
skal jordingstrad benyttes. Ved trekking av ledning skal ogsa jordingstrad

brukes. Peileband fares opp langs spindelforlenger og teipes fast.

Privat stoppekran bakkekran type AVK messing el. tilsv. m/teleskopisk
spindelforlenger. Stoppekranen skal plasseres inne pa privat
grunn/eiendom (ca. 1m innenfor eiendomsgrense). Dersom dette ikke lar
seg gjgre skal gategutt benyttes.
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