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ANMERKNING STIKKLEDNING:

Anboringsklammer Vulkan el.tilsv. Anboringsklammer ma tilpasses
lednings materiale.

Anboringsventil type Vulkan kuleventil 114", el.tilsv.

Ujevn setning tas opp gjennom to albuer (setningsledd).

Det skal kun benyttes gjengede deler.

Det skal brukes hamp og gjengepasta.

Stikkledning for vann skal utstyres med peilebdnd, eller
jordingstrad av kobber eller kobberveld. Er boligens el-anlegg
jordet til vannledningen, skal jordingstrdd benyttes. Ved trekking
av ledning skal ogsd jordingstrad brukes. Peilebdnd fgres opp langs
spindelforlenger og teipes fast.

Privat stoppekran bakkekran type AVK messing el. tilsv.
m/teleskopisk spindelforlenger. Stoppekranen skal plasseres inne
pa privat grunn/eiendom (ca. 1m innenfor eiendomsgrense).
Dersom dette ikke lar seg gjgre skal gategutt benyttes.
Anboring pa rgr med ZMU/belegg PE kappe tillates ikke.
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