Langbend

Evt. stikkl.

— —

OVERVANN / SPILLVANN
PvC

Varierer

For monteringsprinsipp
av kum-topp henvises
det til tegning nr. FK-404

Tett plastlokk m/h8ndta
(Ikke pakning mellom innv.
stigergr og plastlokk.)

L-500mm

@650 Betongring

in.150mm

Pukk 8 - 16 mm

@425 stigergr
(sort ov., rgdbrun spv.)

Tetningsring monteres
mellom stigergr og kum

Min, 150mm

ANMERKNINGER MINIKUM:

Det kan nyttes PP/PE bunnseksjon av type WAVIN el. tilsv.
Kumramme: Se tegn. nr. FK-404

Kumlokk: Se tegn. nr. FK-404

Ledningsdimensjoner og retningsforandringer varierer
Gjenfylling med pukk 8-16 mm rundt kummen

Tilknytning av stikkledning pa sidelgp i kum kan tillates p& nyanlegg
etter avtale med kommunens VA ansvarlig.
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