Utfarelse basert pd 0,05 MPa jordtrykk.

Vertikal-avvinkling:

Forankringskloss stgpes under bend, og def
forankres med klammer (b=40 mm) og 220 stag.
Klammer, stag, muftfter og forankringsplafe

skal vere i syrefast stal type AL/316.

Mellom klammer og bend brukes neoprengummi,

T = min. 3 mm.

Betongkvalitet og armering som angitt i vedlegg 3.28.
Beregning av befongkloss beregnes sarskilf.
Tillates ikke pdsatt vanntrykk fer betongen er

herdet.
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Forankring av trykkledninger, stepejern vertikal avvinkling
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