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BESTEMMELSER:

Prinsippet viser rekkefølgje på kummar. Men rekkefølga kan endrast etter avtale med kommunen og i samråd med kommunen sin

fagavdeling kan funksjonen til kummane samlast i ein eller fleire kummar. For eksempel kan ein ha følgjande variantar:

- Ventil i ventilkum og utstyr for nivåmåling kan plasserast inne i sump

- Sump og maskinrom kan plasserast tett inntil kvarandre eller vere integrert i same konstruksjon

- Ved høg grunnvasstand kan ventil plasserast utan kum som Baio-løysning eller tilsvarande

- Sandfang og overløp kan samlast i ein og same kum.
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