
Det skal
benyttes
dempering/flettelise
i anleggsfasen

Drenering DN200
Til overvannsledning eller bekk/vassdrag.
Ved kobling til AF kreves tilbakeslagsventil.

Forsyning fra
kommunal
vannledning
>= DN150

Tilbakeslagssikring for væskekategori 2

Stengeventil sprinkler m/serviceventil

A

Snitt A-A

A

Stengeventil forbruksledning m/serviceventil
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