Grunnforhold Overflatetrykk
Neer
Type medie Materiale Produktstandard Ikke . ha‘,rs;?ent- Tunell/ | Forurenset | Grunn med Stor trafllkklast
korrosiv Alunskifer | ledning/ kulvert runn setningsfare eller liten
Skinne- g g overdekning**
gang
. NS-EN 12201 +
PE100 RC m/diff.sperre og PP-kappe KIWA BRL K.-17101
. ) _ NS-EN 545,
Vann Stopejernsror med PE-kappe NS_EN 14628
. ) NS-EN 545,
Stepejernsror med ZMU-belegg NS-EN 15542
Vann og AISI 316L, type 1.4432 * NS-EN 10217-7 TC1
avlgp
PE100RC m PP-kappe NS-EN 12201
Avigp PVC-U NS-EN SO 1452
Sulfatresistent betong NS 3121, NS-EN 206
* Brukes i male- eller pumpestasjoner
** Overdekning mindre enn 1,5 meter defineres som liten
Grgnt = kan benyttes
Radt = kan ikke benyttes
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C Dat0:01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 stokk
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