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ANMERKNINGER

Nedgravd ventil ma avklares med VAV far

prosjekteringen startes.

Godkjennes kun i spesielle filfeller, bl. a. er

det krav til stor vertikal avstand til
underliggende avlgpsrer.

Utkapping p@ hovedledningen skal utferes av VAV,
Alt stepej. gods skal veere ihht. VAVs krav.

Ventil-T skal ikke ha brannventil.

Det

Alle ventilene skal veere heyrelukkende.

benyttes densotape pa alle bolter.
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Stikkledninger ev PE ma forankres i egen kloss,
ikke med flenseforbindelse til hovedledningen.

Gjennfyllingsmasser 11 - 16mm, komprimering normal
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