
Privat fordelingskum (forslag)
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ANMERKNINGER

Utforming av privat fordelingskum er kun ment som illustrasjon som viser plassering av
tilbakeslagsventil i forhold til spiltting av sprinkler- og forbruksvann. Sandefjord kommune tar intet
ansvar for uforming av private kummer.

Kommunen, som eier av vannforsyingsnettet, har ingen motforestillinger mot at splitting av forbruk
og sprinkelvann gjøres innomhus i stedet for i kum.
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