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Mulig med
CA(Kat.3)/BA(Kat.4) på
felles vannledning fra
hovedledning. Alternativ
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på sprinklerledning
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PRODUKTER, MATERIALER, UTFØRELSE OG KVALITETEN I HENHOLD TIL
KOMMUNENS VA-NORM OG GODKJENTE PLANER.
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BESTEMMELSER:

Bruk av tilbakestrømningssikring vises til NS-EN1717.

Tilknytning gjøres primært i kum.

Tilbakestrømningsventil skal ikke plasseres i kommunal kum.

Privat kum skal plasseres så nærmere som mulig hovedledning.
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