
Merknad 
1. Det skal utlegges 2 lag som legges i forband (50 mm + 50 mm)
2. Det skal i hovedsak benyttes isolasjonsplate 600 mm x 1200 mm
3. Det skal benyttes XPS plater
4. Minimum bredde er 1200 mm (ev. grøftebredde)

Bestemmelse 
1. Det skal alltid isoleres dersom overdekningen er mindre enn 1400 mm fra OK asfalt til YK høyest liggende

rør.
2. Ved frostutsatte områder vurderes isolasjon i samråd med VAV.
3. Ved dimensjon DN 500 eller større regnes overdekningen fra senter rør.
4. Skjøtene mellom lagene skal overlappe, slik at det ikke blir åpninger tvers gjennom.
5. Vannledningen skal ligge midt under isolasjonsplaten.
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