
 
 

 
 

 
 

Tabell over maksimalt tillatte trekkekrefter ved inntrekning av PE-ledninger ved utblokking 
 
   kN   
Dimensjon   
(mm)   

SDR 17   SDR 11   SDR 7,4   

63   7,1   10,4  14,7  
90   14,3   21,1  30,0  
110   21,4  31,4  45,0  
125   27,3   40,7  57,9  
180   56,9   84,3  120,0  
250   109,3  162,0  231,7  
315 174 257,2 368,0 
355  221,2  326,4  466,8  

 
 
 

Måleutstyret skal være montert på røret (ikke på trekkehodet) og skal måle kontinuerlig. 
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